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Prifbericht ULS22-000226-1

Wasserproben Verbandsgemeinde
Vertragsgemeinde: Moérigen

ISO/IEC 17025

Die Messergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die uns
vorliegenden Prifobjekte. Dieser Priifbericht darf ohne die Genehmigung
der WESSLING AG nicht auszugsweise vervielfaltigt werden (DIN EN

ISO/IEC 17025).




Priifbericht ULS22-000226-1

Lyss, den 17.01.2022

Ubersicht

Probe Nr.

Eingangsdatum
Bezeichnung

Probenart

Probenahme
Entnahmezeit
Eingangszeit
Probenahme durch
Entnahmetemperatur
Eingangstemperatur
Untersuchungsbeginn
Untersuchungsende

Mikrobiologische Untersuchung

Aerobe Keimzahl bei 30°C

Escherichia coli
Enterokokken

Beurteilung

(Erlauterungen s. letzte Seite)
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22-004403-01

12.01.2022
Schulstrasse 31

Trinkwasser

12.01.2022
10:30
13:50
SWG
12.4°C
9.3°C
12.01.2022
17.01.2022

Ergebnis
1
nn
nn

Vorgabe*
300 (HW)
nn (HW)
nn (HW)

Die gemessenen Werte erfiillen

die Vorgaben

* Verordnung uber Trinkwasser

sowie Wasser in 6ffentlich
zuganglichen Badern und

Duschanlagen TBDV

2/3
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Priifbericht ULS22-000226-1
Lyss, den 17.01.2022

Methoden

Parameter Norm Ausfithrendes Labor

Koloniezahl DIN EN ISO 6222 (K5) mod. (1999-07)A Laboratorien Lyss (CH)
Coliforme Keime, Escherichia coli DIN EN ISO 9308-1 (2017-09)A Laboratorien Lyss (CH)
Enterokokken DIN EN ISO 7899-2 (2000-1 1)A Laboratorien Lyss (CH)

A = akkreditiertes Priifverfahren (ISO 17025)
KBE = Koloniebildende Einheit

HW = Héchstwert

nn = nicht nachweisbar

**Die Eingangstemperatur wurde an der Oberflache der Probe gemessen und kann daher von der Kerntemperatur abweichen.
Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne nahere Informationen zum Messverfahren - zum Beispiel die Messunsicherheiten - zur Verfiigung.

Erlduterungen zur Beurteilung:

Die Aussage gilt nur fiir das uns zur Verfiilgung gestellte Probenmaterial. Wenn ein Priifwert grésser ist als der Richtwert (HyV resp. darauf
basierende Leitlinien) oder der Héchstwert (TBDV), wird die Probe als nichtkonform erklart("...erfiillen nicht die Vorgaben"). Sind alle Priifwerte
kleiner oder gleich den obengenannten Referenzwerten, so wird die Probe als konform deklariert ("...erfillen die Vorgaben"). Bei Referenz- und
Minimalwerten wird analog verfahren. In allen Féllen wird eine mdgliche Messunsicherheit nicht beriicksichtigt.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giltig.

Heinrich Kalt
Geschéftsfihrer, Dr. rer. nat



